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Rapport d'analyses

frffim Ville de Lausanne

Municipalité de la Commune de Trélex
Monsieur le Syndic Hofmann Pierre
Place de la Tour 6

L27OTrélex

Lausanne, le 2L-O8-2025
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N" échantillon
Date prélèvement

Méthode de prélèvement

Date d'analyse

cL 00.TREL.138405 Provenance de l'échantillon Commune de Trélex

I2-OB-2OZS Lieu de prélèvement Réseau inférieur robinet extérieur Ch. des

Marauttions LL

MON-EPR-oI Code canton 2812 - eau de boisson dans le réseau de

distribution

12-08-2025 au L5-08-2025 Préleveur Client externe

Param ètre s m i c robi ol og i q u es

Méthode Paramètrê Résultat Unité Normè

MON-ABA-L3* Escherichia coli non décelé UFC/100m1 VM: max.0

MON-ABA-18 Entérocoques non décelé UFCil"OOml VM: max.0

MON-ABA-12* Germes aérobies mésophiles 5 UFC/ml VM : Max.300

VNil:Valeur maximale selon OPBD**
* Méthodes faisant partie du domaine accrédité
** Ordonnance du tiFl sur I'eau potable et I'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public

Conclusion Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (OPBD**).
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Rapport d'analyses

8ffi8 ville de Lausanne

N'échantillon
Date prélèvement

Méthode de prélèvement

Date d'analyse

cL oo_TREL.138405
12-oB-2025

MON-EPR-OI.

L2-08-2025 au 18-08-20 25

Provenance de l'échantillon Commune de Trélex
Lieu de prélèvement Réseau inférieur robinet extérieur Ch. des

Marauttions 11
Code canton 2812 - eau de boisson dans le réseau de

distribution
Préleveur Client eKerne

Paramètres physico-chimiques

Méthode Paramètre Résultat Unité Norme

MON-ALA-26 Température L9.2 oc VE: 8-L5

MON-ALA-62* Conductivité 387 pS/cm VE: 200 - 800

MON-ALA-17 Turbidité 0.1 NTU Vl: < L.0 NTU

VM: Valeur maximale selon oPBD** Vl: Valeur indicative selon oPBD** VE : Valeur d'expérience selon directive W12 de la SVGW ***
* Méthodes faisant partie du domaine accrédité
** ordonnance du DFI sur I'eau potable et I'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public
*** Association pour l'eau, le gaz et la chaleur

Conclusion cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (opBD*).
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Rapport d'analyses

frffiB Vitte de Lausanne

N" échantillon
Date prélèvement

Méthode de prélèvement

Date d'analyse

CL 00.TREL.138405 Provenance de l'échantillon Commune de Trélex

I2-OB-2025 Lieu de prélèvement Réseau inférieur robinet extérieur Ch. des

Marauttions 1L

MON-EPR-o1 code canton 28L2 - eau de boisson dans le réseau de

distribution

L2-08-2025 au t4-08-2025 Préleveur Client externe

Métabolites Chlorothalonil (3 composés)

Méthode Faramètre Résultât Unité Norme

MON-ALA-9o R417888 <5 ng/L VM: max. 100

-) MON-ALA-9o R47T8LI <25 ng/L VM: max. 100

MON-ALA-9o SYNsO7gOO <5 ng/L VM: max. L00

VM: Valeur maximale selon OPBD** Vl: Valeur indicative selon OPBD** VE : Valeur d'expérience selon directive W12 de la SVGW ***

* Méthodes tâisant paltie du domaine accrédité
** Ordonnance du ÉFl sur l'eau potable et I'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public
** Association pour I'eau, le gaz et la chaleur

Conclusion Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (OPBD*).
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(t serrrice de I'eau
case postale 7416 - l-001 Lausanne

Rapport d'analyses

fiffi* Vitte de Lausanne

N'échantillon
Date prélèvement

CL 00.TREL.138/IO5
t2-08-2025

Méthode de prélèvement MON-EPR-oI

Provenance de l'échantillon Commune de Trélex
Lieu de prélèvement Réseau inférieur robinet extérieur Ch. des

Marauttions 11
Préleveur Client externe

Conclusion globale cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (opBD*)

Responsable du le de I'eau

F?q
Fereidoun Khajehnouri
Dr ingénieur - chimiste

Le rapport d'analyse ne doit pas être reproduit partiellemenl, sans approbation écrite du laboratoire du seruice de I'eau.
Des renseignements complémentaires sur les méthodes d'analyse utilisées peuvent être obtenus auprès du laboratoire.
Nous attirons votre attention sur le fait que si l'échantillon que vous nous avez confié n'a pas été prélevé par notre laboratoire, notre responsabilité ne
saurait être engagée au-delà de la partie strictement analytique.
Les résultats ne concernent que l'échantillon soumis à l'analyse.
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