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N" échantillon
Date prélèvement

Méthode de prélèvement

Date d'analyse

CL 00.TREL.138404 Provenance de l'échantillon Commune de Trélex

L2-OB-2021 Lieu de prélèvement Réseau supérieur robinet Rte de la Délaissée 7

MON-EPR-o1 code canton 2812 - eau de boisson dans le réseau de

distribution

n-oa-zoizs au 15-08-2025 Préleveur Client externe

Param ètre s mi c ro bi o I o g i q u e s

Méthode Paramètre Résultat Unité Norme

MON-ABA-L3* Escherichia coli non décelé UFC/LO0ml VM: max.0

MON-ABA-I-8 Entérocoques non décelé UFC/100m1 VM: max.0

MON-ABA-12* Germes aérobies mésophiles 3 UFC/ml VM : Max.300

VM: Valeur maximale selon OPBD**
* I/éthodes faisant partie du domaine accrédité
** Ordonnance du DFI sur l'eau potable et I'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public

Conclusion Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (OPBD**)
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frffiB Vitle de Lausanne

N'échantillon
Date prélèvement
Méthode de prélèvement

cL 00.TREL.138404
12-08-2025
MON-EPR-01

Provenance de l'échantillon Commune de Trélex
Lieu de prélèvement Réseau supérieur robinet Rte de la Délaissée 7
Code canton 28L2 - eau de boisson dans Ie réseau de

distribution
Préleveur Client externeDate d'analyse 12-08 -2025 au 1.8-08-2025

Param ètres physi co- chi miq ues

Méthode Paramètre Résultat Unité Norme
MON-ALA-26 Température L6.6 "c VE: 8-l-5

MON-ALA-62* Conductivité 577 gS/cm VE: 200 - 800

MON-ALA-17 Turbidité 0.1 NTU Vl: < l-.0 NTU

VM: Valeur maximale selon oPBD* Vl: Valeur indicative selon oPBD** VE : Valeur d'expérience selon directive W12 de la SVGW ***
* Méthodes faisant partie du domaine accrédité
** Ordonnance du DFI sur I'eau potable et I'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public*** Association pour I'eau, le gaz et la chaleur

Conclusion cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (opBD.)
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fiffi$ Vitte de Lausanne

N'échantillon
Date prélèvement

Méthode de prélèvement

Date d'analyse

CL OO.TREL.138404 Provenance de l'échantillon Commune de Trélex

L2-O}-ZO2S Lieu de prélèvement Réseau supérieur robinet Rte de la Délaissée 7

MON-EPR-01 code canton 28L2 - eau de boisson dans le réseau de

distribution

I2-OB-2025 au L4-08-2025 Préleveur Client externe

Métabolites Chlorothalonil (3 composés)

Méthode Paramètre Résultat Unité Norme

MON-ALA-go R4l-7888 <5 ng/L VM: max. 100

MON-ALA-9o R47L8TI <25 ng/L VM: max. 100

i')

J

MON-ALA.gO SYN5O7gOO <5 ng/L VM: max. 100

VM: Valeur maximale selon OPBD** Vl: Valeur indicative selon OPBD** VE : Valeur d'expérience selon directive W12 de la SVGW ***

* Méthodes taisant partie du domaine accrédité
* Ordonnance du ôFl sur I'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public
** Association pour I'eau, le gaz et la chaleur

Conclusion Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (OPBD*).
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Rapport d'analyses

N'échantillon
Date prélèvement

Méthode de prélèvement

cL 00.TREL.138404
t2-08-2025
MON.EPR-01

Provenance de l'échantillon Commune de Trélex
Lieu de prélèvement Réseau supérieur robinet Rte de la Délaissée 7
Préleveur Client externe

Conclusion globale cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (opBD*).

Responsable du contrôle l'eau
1

Fereidoun Khajehnouri
Dr ingénieur - chimiste

Le rapport d'analyse ne doit pas être reproduit partiellement, sans approbation écrite du laboratoire du service de l eau.
Des renseignemenls complémentaires sur les méthodes d'analyse utilisées peuvent être obtenus auprès du laboratoire.
Nous attirons votre attention sur le fait que si l'échantillon que vous nous avez confié n'a pas été prélevé par notre laboratoire, notre responsabilité ne
saurait être engagée au-delà de la partie strictement analytique.
Les résultats ne concernent que l'échantillon soumis à I'analyse.
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