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Office de la consommation

Qualité et distribution de I'eau

Chemin des Boveresses 155
CH - 1066 Epalinges

Cote I
I l'

Conservation tJ I 2 3 4

3 1 00T. 2025

va a[i] ltl

Commune de Trélex
Place de la Tour 6
1270Trêlex

Epalinges, le 30.10.2025

sTs 0176

RAPPORT D'ANALYSE

N" de dossier : 25-VD-1988
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INTRODUCTION

But du contrôle :

Prélèvement du :

Date anivée :

Effectué par:

ÉcnRrurulon
25-23244

Contrôle officiel/ Eau potable / Commune de Trélex
22.10.2025
22.10.2025
Monsieur Christophe RIOND, lnspecteur des eaux

Eau potable dans le réseau de distribution, traitée
ou non traitée.
4394 - Trélex lNF, 01 - Collège - Robinet extérieur, 127OTrélex

Conforme

nÉsulinrs DANALYsEs

Heure :

Secteur:
Lieu de prélèvement:
Dénomination spécifique

08h00
4gg4 -Trélex INF

01 - Collège - Robinet extérieur, 127OTrélex
Eau potable dans le réseau de distribution, traitée
ou non traitée.

15.6'C
503

Température de I'eau :

Conductivité (pS/cm):

Analyses microbiologiques (VD-Ml BIOL)

Méthode-N' Paramètre Résultat Norme Appréciation

721-MON-002

721-MON-007

721-MON-013

Germes aérobies mésophiles

Escherichia coli

Entêrococcus spp.

16 UFC/ml

0 UFC/100 ml

0 UFC/100 ml

max.300 UFC/ml

max.0 UFC/100 ml

max.0 UFC/100 ml

Conforme

Conforme

Conforme

Département de I'agriculture, de la durabilité et du climat et du numérique (DADN)

www.vd.ch/conso - 021 l3'1643 43 - info.conso@vd.ch

Page 1 de 3



N'de'dossier: 25-VD-1988 V 1

Analyses physico-chimiques (VD-EAUX-Majeur)

max: Valeur maximalê; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

Analyses micropolluants

Méthode-N' Paramètre Résultat Norme Appréciation

751-MON-013

751-MON-004

751-MON-004

751-MON-002

751-MON-004

751-MON-OO4

751-MON-003

751-MON-007

751-MON-009

751-MON-002

751-MON-002

751-MON-002

751-MON-002

751-MON-002

751-MON-OO1

751-MON-001

751-MON-001

751-MON-001

751-MON-001

Turbidité
pH

Hydrogénocarbonate

Dureté totale
Dureté carbonatée

Conductivité électrique à 2O"C

Carbone organique total
Nitrite

Ammonium
Lithium

Sodium

Magnésium

Potassium

Calcium

Fluorure

Chlorure

Bromure

Nitrate

Sulfate

0.1 + 0.0 uT/F

7.6 t0.2
303 + '15 mg/L

25.4 t 1.3 "1

24.8 t 1.2'I
454 r 23 us/cm

<0.5 mg/L

non décelé

non décelé

non décelé

7.4 t0.7 mglL

15.8 t 1.6 mg/L

1.0 t 0.1 mg/L

76 t I mg/L

<0.10 mg/L

6.7 t 1.0 mg/L

non décelé

4.7 t0.7 mglL

13 t2mglL

max. 1.0 UT/F

M:6.8-8.2

M : min. 10.0'f

M : max. 800 pS/cm

max.2.0 mg/L

max. 0.100 mg/L

max. 0.100 mg/L

max. 200.0 mg/L

M : max. 125.0 mg/L

M : max. 5.0 mg/L

M : max. 200 mg/L

max. 1.50 mg/L

M : max.20.0 mg/L

max. 40.0 mg/L

M : max. 50 mg/L

Conforme

Conforme

Conforme

Gonforme

Gonforme

Conforme

Conforme

Méthode-N' Paramètre Résultat Norme Appréciation

752-MON-003

752-MON-003

Micropolluants (pesticides, traceurs
d'eaux usées et produits indusiriels
par LC-MSMS)
Somme des pesticides et métabolites
pertinents

décelé r

0.099 t 0.030 ug/L max. 0.500 pg/L

Conforme

Conforme

752-MON-003 1,2,4-Triazole 0.099 t 0.025 Ug/L max. 0.100 yg/L Conforme

Substances'actives et métabolites d'hèrbicides
752-MON-003

752-MON-003

752-MON-003

752-MON-003

752-MON-003

752-MON-003

Atrazine
Chloridazon, Méthyl-Desphényl-

Nicosulfuron AUSN
Chloridazon-desphenyl

Dimethachlor CGA 369873
Metolachlor ethane sulfonic acid

<0.005 pg/L

0.015 t 0.005 pg/L

0.037 t 0.015 pg/L

0.033 t 0.011 pg/L

<0.020 pg/L

<0.005 pg/L

max. 0.100 pg/L

max. 0.100 pg/L

Conforme

Conforme

Substances actives et métabolites de fonoicides
752-MON-003

752-MON-OO3

Tébuconazole
FludioxonilCGA 192155

<0.0'10 pg/L

<0.020 pg/L

max.0.100 pg/L. Conforme

Traceurc d'eaux usées et produits ihdustriels
752-MON-003

752-MON-003

Metformine

Acésulfame K (E950)
0.019 + 0.009 Ug/L

0.009 + 0.003 ug/L
max: Valeur maximale; min: Valeur minimale
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N'de dossier : 25-VD-1988 V 1

APPRÉCATION DE L'ÉCHANTILLON

Eau assez dure. (Notiee technique SSIGE W10027)

La teneur en 1,2,4-Triazole est au niveau de la valeur maximale admise (0.1 pg/L).

Get échantillon est conforme au droit en vlgueur pour les paramètres analysés.

REMARQUE

Pe

précisions
sans

LE CHIMISTE CANTONAL
Dr Christian RICHARD

quant aux méthodes utilisées peuvent être
l'approbation écrite de son auteur.
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Office de la consommatlon
Qualité et dlstribution de I'eau

Chemin des Boveresses 155

Case postale 48
CH - 1066 Epalinges

Modificatlon du format des rapports d'analyseg Pour lea mlcropolluants

Madame, Monsieur,

Depuis le 1er juin 2025, I'Office de la Consommation modifie le tormat des rapports

d'analyses afin d'améliorer la lisibilité.

Désormais, pour les analyses des micropolluants dans I'eau potable, seuls les paramètres

décelés seiônt indiqués sur le rapport, et ils seront regroupés par catégories'

Vous trouverez au dos un exemple de cette modification sur une analyse'micropolluant

lancien / nouveau modèle de rapport). L9s autres parties du rapport, analyses

microbiologiques et physico-chimie, restent inchangées'

Nous vous rappelons que des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être

obtenues sur demande.

En restant à disposition eh cas de question, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur,

nos salutations distinguées

Office de la

Dr Julien DUCRY
Chimiste Cantonal Adjoint

Département de
www,vd.ch - T +

I'agriculhrre, de la durabilité et du climat ét du numédque
4'l 2'l 316 43 43 - info.conso@vd;ctt



Analyses mcropdluents (VùEAUX-Mtropol)

752.{\tON-003

752{t?tON{N)3

752{nON1x}3

752-MON-003

752t ON.003

752.MON.003

752-MON.(m3

752{itON-003

752J{Orù003

Eenzoûtazole

5-M eltrylbenzotnazote (TotyrnaæÈ)

K (E95O)

dizidârque
Candesartan
Carbamazepln

Dictotéffic

ry. 10 000 pg/L

na. 10.000 pgÀ
ma. 10.000 Ug/L

ms. 10.000 !gÂ
ffi. 10.000 pyl

ils 10.000!gÂ

'H 10.000p9Â

M. 100@!gI-
ru0.

C006.æ
Coolbrrc
Conhre
coobm
Cordoræ

0. a
Amly!æ mlcrcpdlænts (VD-EAUX-MlcEpol)

Auùlrffimaa

Aubûtlnca! ladwl at métrbolltæ dthrÊlclilG

mar: Valeù mexrmalc: mrn Valeur M Vete$ dùeciivÊ

za-4
752JrtON.(xI3

752-l\rlON{03

752+rON{03

752-MOt'l-003

752-MON{t03

752n Oôt003

752tirOtt003

Corft.æ
Co{rcm
Coûhre
Confume

Cmbne
Confum
Conbrm
Conftrne

Confsnc
Conhamê

752JrlON-003

752-MON{03

752.MON.003

752.r/loN-003

752{t/|ON{ûr

752JltON{03
752.MON{X}3

752.MON.003

752.[,1ON.003

752.MON.003

152.MOr{-003

lloo strnc
Conftmê
Confuæ
Codom
Conbm
Cqhme
Coîfums

9q\ft"*
Sa#ome

AtBzne. D€hy'-
Oêsopropyl-

Beriazore
BeniazonMélrye
Benzafitde_ 2.6orcttbG
Cnlondazm
Clff orldazon-despherryl

Chlotid,izon.

Cilorolhalonit R

ûilorothatonÙ R 417888

sY$éhoo

oeséthyr-

cGA 324007

sYN 545666

Teôutryne
smme des pestifldes et métabotites

lWgL
1YtryL

décclé

o.l9li r 0.019 14/L
0.036 i 0.015 rgÂ

non déc€lé

non déc€lé

non dÉcelé

non ddcllé

M décêlé

<01121 |4/L

n6 dicslé
0.232ps[-

100 pgL

100 pgt
l0.q'0 lyl

ffi. r0 000 |lgÂ

'w 0 100 rqÀ
ffi. 10.@0F94

m. 10.000pg/L

n!& 0.100 pgrl
m.0.100rlgÉL
æx 0.100 pgrt

'w 0 100 pg/L

mx. 0 100 lgrt
rox. 0.100 Fgr'L

rox. 0.100 p9^

ffi. 0 100 xg/L
@ 0 100 pg/L

lE. 0.100 pg/t

ry. 0.100 Fg/L

mx.0.500rc/t

mu. 10 000 tgll Conhre

752{rrON{lO3

752.{\ro0l{03

752-lvloN-003

752-ÀirON.003

752.t\rON-(xl3

752-ÀilON-003

non dâseld

non décolé

n@ décolé

nû décèlé

Canlme
Conlbæ
Confure

Cmfirne
Coabm

'râz Yai{ut râ:riarq r}f; Vatpuf r::,nrû.ele f,1 Valeur dtrôalryr

Département de
www.vd.ch -T +

Appré(l8ltonNonneResunat

non décelé

nor décelé

n6 dé.elé

non décdé
non décclé

rcn décelé

nm décelé

noi décrté

nfi dôcslé

M décclé

m déc6lé

oon déc€lé

rcn décelé

non ddc€lé

nm

nfi
nm

PeraBÈlreMânode-lt'

ApFôcÈton

CdiqE

Coîrqm

Cslæ

ilo@rtom
Coildm

pqrl@

lE

ru.0.100 UlrL
ffi.0.1ût

ldt

Râ{llat

0.036 r 0.015 tjlrl
0.195 r 0.049

dêr pèCrcid€sel rn *abolit6

2.6-Dichltro-

SYN

MôthodeN'

75z.iroN.m3

752.MON.003

I'agriculture, de la durabilité et du climat et du numérique
41 21 316 43 43 - info.conso@vd.ch


